
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Infra 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50

wysoko/nisko
Get.

Gec.

Schemat elektrycny

J.W.

TvD

Data

Norm

13-6-2016

Rysunek
numer

Grupa

Art.nie.

Infra Typ

Wersja

I-013010-PL
wysoko/nisko

1.0 1o g r z e w a n i e p r z e m y s t o w e

R

Schemat instalacji elektrycznej zewnętrznej
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Bezpiecznik

Zawór elektromagnetyczny gazowy

Lampa sygnalizująca uszkodzenie

Elektroda jonizacyjna

Różnicowy wyłacznik ciśnieniowy - presostat

Termostat pomieszczeniowy
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VLV - Wentylator powietrza do spalania

SIT DBC 579
Ts = 10sec.
Tp = 30sec.

Schemat instalacji elektrycznej
wewnętrznej

GV3 - Zawór elektromagnetyczny gazowy wysoko/nisko
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